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1. Informacje ogélne.

P4 sp. zo.o.,

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa
osoba udzielajaca informacji-

Zieceniodawca

Istotne mformaqe dostarczone komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
przez klienta - : sprawozdania

‘ Dane otrzymane od klienta mogqce -+ Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
- mie€ wptyw na wainos¢ wynikéw » instalacji, ustawienie pochylenia anten

, Prowadzacy mstalac;e i P4 sp.zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

: Ciechandéw, Powstarncow Wielkopolskich 2, pow. ciechanowski,

Lokalizacja obiektu : oy
lewi gy = o woj. mazowieckie

. Miejsce instalacji anten | . Dach budynku

‘ Miejsce instalacji urzadzen -  Outdoor

4 Osoby 'wyko'hi'.qu'cé p.ovn"liaf* i

24.11.2022

Data wykonania pomiaru .-

Temperatura na poczqtku pomiaru

e

Temperatura na koniec pomiaru [°C] . 0,1

 Warunki atmosferyczne " Brak opadéw

Wilgotnoéé na poczatku pomlaru :

o6 80,0

- Wilgotnoéé na kdniec pomiaru [%] - - 80,0

Godzina na poczatku pomiaru - 10:48

' Godzina na koniec péfﬁiaﬁx ﬁ S 12:41

“Inne rédta pél . : : :
elektromagnetycznych oznaczone
- na zataczniku graficznym o

Wystepuja inne Zzrédta PEM

~  Tryb eksploatacyjny

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

* Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposoboéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

»  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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* Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pé! elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomochnicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 VV/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazine do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091
pracujaca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotnos$ci 5% - 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 57,4% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 37/WL, nr
identyfikacyjny 700618, swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn.
29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 36/WL, nr identyfikacyjny 31WL,
$wiadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez
Dyrektora Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzer okresowych
IS/P0O16-11/03.

1.

na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczert stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci  wystepowanie pol elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.
U. 2020, poz. 258) oraz Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki
obliczen nie uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badz w obszarze pomiarowym.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Szczegdlne warunki podczas
wykonywanie pomiaréw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

3. w miejscach dostepnych dia ludnosci.
4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw).

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pézn. zm.9)).

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabelinr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny E g 5 o : M
S Skfadowa elektryczna E Skladowa magnetyczna H - Gestosé moey S
Zakres 23 S (W/m2)
Czestothwoﬁci pola evf BT
elektromagnetycznego ey ’ et
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 05 0,0037 x f9° f/200
+ od 2 GHz do 300 GHz ~ - 61 0,16 10

5. Charakterystyka Zzrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymana od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

i Charaktefystyka promleniowania o kierunkowa
: Rzeczywssty caas pracy [h/dobq] 24
Rodzaj wytwarzanego pola F i stacjonarne
L
p Wyszczegélnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
I = ; " Nadajnik stac]i bazowe}: 70~ '
1 * Typ/Producent < DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 | T% crestotliwosé (nasmoyMHz S+ 1 2600 | 800 2100 1800 900 | 2600 | 2100 | 1800 | 2600 | 2100 | 1800 | 900 | 800
Maksymalna moc nad: na sektor. .
3 - [dBm} T 52,04 46,02 53, 01 53,01 46,02 49,03 50 50 49,03 50 50 46,02 46,02
. ‘I’»‘,\ AT § TR 5 D Sl o R 2 i - - . " E B 7ike, b |

i i Obclqienie o 2

i e Huawei Huawei
1 - Typ anteny ATRA518R6 Huawei ATR4518R6 Huawei AMB4520R9 Huawei AMB4520R9 ADU4516R0
2 Producent anteny e Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei

< 12_GHULN | 12_GHLN | 12_GHLN | 22_H | 22 H | 22 H 23_H | 23_H]23_H

3 Nazwa antenv 11 HV | 11_HV T T T N N N L L L | 2161v | 2161V
4 o fiogéanten T 1 1 1 1 1
5 60 148 180
6] ¢ Zakres kqtéw pochylema anten ['] 0,00-10,00 2,00-10,00 0,00-10,00
7 Wysokoﬁé zainst. n, p t [m] 34,45 34,55 34,45
8 e [W] : 10529 20809 20405 20405 3063

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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S vchéréll'ctér;;tyka‘ ‘promienic;\;varvﬂa’ S kierunkowa
L Iiieciy@isfy‘vczis ;}ra’cy {i’u/dc;bg] 24
Rc-:dzaj‘V\;vt‘\‘ﬂa;zaneg"o:pbla‘ stacjonarne

Lb - ‘Wyszvt‘:ziegAélnienile‘ sektord sektor 5
. | T e
i L Typ/ Producy‘enrt DBS/R8S / Overlay Huawei/Ericsson

2 &zéstothosé (‘paﬁﬁo) Mz * | 2600 | 2100 | 1800 2600 | 2100 | 1800 | 2600 | 2100 | 1800 | 2600 | 2100 | 1800
0] Makeymais moc madowanE e e [dBm} | 50 f49,03) 50 | 50 [4903] so | so | 4s03 | so 50
0 e " Obciatenie: * S :

1] Huawei AMBA4520R9 Huawei AMB4520R9 | Huawei AMB4520R9 Huawei AMB4520R9
2 2 > Prc:dﬁc;m antéhy-l' A Huawei Huawei Huawei Huawei
3 e Nazwaanteny. o 22_HNl22_HNH22_HN 23_HL|23__HLi23_HL 32_HL'32_HLl32_HL 33_HNi33_HNl33>HN
4 Vl'loﬁé‘awn“teny “ 1 1 1 1
QER e 212 268
6| " 7akres katéw pochylenia anten e 2,00-10,00 2,00-10,00
7 L A Wysokosezaimstinael o 34,55 34,55
8 _erew) 20405 20405 19923 19923

Cﬁarakteryst.yka; bronneniov;lania st kierunkowa
i Rze&)}wrs(y et pra& [ﬁ/dobq] 24
e Rodzaj Qﬁw&ﬁ‘aﬁé&ovﬁola E stacjonarne

Lb T ‘Wryszcyiyzueeélni;fuu‘e 3 sektor 6 ‘ sektor 7
1] e ‘TVD/ Pr)oducent‘ G DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 " Crestotliwokt pasmol Mz ~* | a00 800 { 2600 | 2100 | 1800 | 2600 | 2100 | 1800
3 | Maksymaina moc nadawana na sektor [dBmi | 46,02 | 46,02 4903 ] 50 | s0 [4903] s0 50_
1 | e Tyoantenyl i Huawei ADU4516R0 | Huawei AMBA520R9 |  Huawei AMB4520R9
2 Producent énfehy Huawei Huawei Huawei
3 Sl VNQz‘u‘lav;ntékn‘y 31 GTV | 31 GTv | 32_HL I 32_HL I 32_HL | 33_HN | 33_HN I 33 HN
4 & IIééé anteAnn 1 1 i
5 S aymute 300 332
6 | " Zakres katéw pochylenia anten (], . 0,00-10,00 2,00-10,00
7.0 47 Wysokoté zainst.npat (m] 34,45 34,55
g | b gy 3063 20405 20405

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterys;yka prom1enlowama i TS kierunkowa
i Rzeczymsty ;za§ p:r;cy [h/débéi‘ c 24
Ro;izaj; wytwammego poia e stacjonarne
LR - Llnia radlowa - Antena

Lp | typ/producent éiésééﬂiﬁo;é pr;cf {GHz] moc {n;);jgclowa tdBm] S t\/{p/pfbdﬁce;tt. o sream;a éht;n'y'{m] arymut ‘['} W#Dkt;sé‘ zaiﬁﬁai. ‘Im’]
1 ] OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 ) VHLP1-80/Andrew 0,3 101 33,00
2 | OPTIX RTN/HUAWE! 18 28,5 VHLPX2-18/Andrew 0,6 127 33,00
3 MINI-LINK/ERICSSON 80 18 ANT2 B 0.3 80 HP/Ericsson 0,3 157 33,00
4 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHLP2-80/Andrew 0,6 215 33,00
5 | OPTIX RTN/HUAWE! 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 222 33,00
6 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHLP1-80/Andrew 0,3 257 33,00

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw péi elektromagnetycznych dla celéw ochrony érodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

Ne| Pole | PoleE, | polet | OIS po":’“‘::’ il e S

PP | : [V/m] | +U [V/m] [A/m] [A/m]- e e

[ | v [oon [omw | woao | SER0 | cemmesatont S [ oo | oo
or [ e [omm [ oo [ osaa | romoe | mommmma e 200 | ons | o
[ or [ e [om [ oo | osan | romois | mommmmsmons 00 " ons | om
o | e [oom [om [ o020 | sy [somesmimiomt 2 [ ons | oo
| o [ e oo [ oms | owan | T | momme ot e | o | oo
T or [ [ome [ o | oman | oz | meomemoord 0 oo | oo
[ oo [ [ omr [ omor | awae | T | momemesegmene 008 o | o
T [ Jaom [oos | asne | B | meememgbers S0 | ores | o
S [ [aom [ oos [ sane | e | moemengors 0 | ore | o
a0 |5 [oms | omor | avan | e | meememmareri 30 | | oo
[ oo [ s [ oo oo [ aana | rommE | e beons 00 | | oo
2| oo | e [omn | omo | avan | e | smmmescbend S [ o | oo
5[ 2 [ [om [oom | osan | s | memmessdieert 200 | aor | o
[ 0 | [oms [omor [ owno | e | meeme it S | | oo
oo [ [oom [omo [ooa0 | gt [semesiimmmn 5 oo | oo
o oo [ [om [oom | osan | e | memmessdimond 30 | i | oo
o[ o | e [omon | oo | oman | Zre | meememmarmers 0 o | oo
o[ oo | e [oma | oo | osan | s | sommemaiment S oo | oo

,Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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9] 09 | 1 | oo | oom [0s20 | 2T | semeesedbuond 000 T o0s | ons
0 11 [ v o (oo | asan | szezses | sccenese b 200n ooy |
a1 os | 1 | oo | oom [ 0320 | BT | cmeresacibmond 200 T o051 | o0n
2| o8 | 126 | w2 | oo | 020 | B | cemeneded buowel 000 o0 | g
2| 07 | 126 [0 | oo [ 020 | TR | e todbuonel 860 g5 | oni
8| 24 | 220 | omos [oome | oz | ST | ot se b d0hn o[ g
5| 12 | e oo | aws | sz | 2R | e deciboonel 150 T 00 | oocs
26| 11 | 273 [ ows | ooos [ 0sa0 | T | cmenesed baowel 2000 005, | g
2] 10 [ 157 o [oom |0z | s | ot se b2 1 onss [ oy
8| 05 | w2 | oome | aoor | aazo | ZIE T ctee ool 30 T o0y | ogs
20| 0s | a0 [ omn |[ooms | osao | 20T | st sa v im0y | o
0| 12 | 185 0003 | ooms | oaa0 | ST | cceesadbuow 100m T 005 | oons
n| 12 | 00 | oma oo |osao | 2O ot se bl tin | oney | g
2| 11 | o | oma oo | oz | s | aemssabmone200n oy | oy
2] 07 | 126 [ own | oo [ osa0 | T | cemenededbuowe] 3000 o0 | g
| 013 | 205 | oo [0 [[03a0 | ST [ ceciesdibuowe 300 T oy | o
5| 03 | 1 | oo [ oom | 030 | RS | oo dacibmond 160n T o00 | g
o oo | 1o | om oo |asao | T ewreesec b 200n oo | oo
7| 07 | 126 | oom | a0 | asao [ TSR | someredecfionel i T o0 | oo
0| o7 | 1 | om oo | asao | 0T ewsiede b s00n o0 | oo
o] o7 | 126 | oom | o | sz | ST cameieeclbvonel 30 T o0 | ooug
o o7 | 126 | oo | oom [ 0320 | RS | cmeneseciiuenel 50 o0 | on
i o8 | 126 [ oma | oo 020 | TR | ctmenesedbuouel s o0 | o
2| os | us | oo | oo [ 0320 | I | e daciimond 100n T 0005 | oou
o o7 | o | oma o [0z | SEEE| sttt fin |00 | o
] oo | a0 | omn oo |Loszo | T ewamemiShn T oo | oo
5| o3 | was [oom | ows | sa | TE | e declimonel 1 o0 | oo
6| os | s | oow | oom [ o320 | RS [ ovmeredecfimone150n T o0n | ogn
| o8 | 126 | oom [ oms | 030 | RS | cioerecacibaowe] 0 [ o0 | o
48 0,9 1,42 0,002 0,004 0,3-2,0 gé:g::gg;g:: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,051 0,051
49 0,8 1,26 0,002 0,003 0,3-2,0 g;zgg:g::;: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
50 0,8 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 gg:g;:ggg: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
A oo | s [oom oam [Tosno | grdoes [ rovsumin Welooohi@s |05 | oon
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Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartoéé chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu

11 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia).

Przyjeto najnizsza dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci

min{MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,073 A/m.

h - warto$¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartosé zgodna z dolng granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtdwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewno$é pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

WM - warto$é wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowej
elektrycznej pola

WMy, - wartoéé wskaZnikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i $rodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz.U. 2022 poz. 1121}, dotyczacych irodia wymagan, ktére musza byé
spetnione, w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wynikéw pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w
»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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dniu 24.11.2022 stwierdzono, e wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym
oraz wyznaczone na tej postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
— zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w
sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2020 poz.
258, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza si¢ wyfacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikéw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Wspbtrzedne geograficzne

dtugosé:

20°38'05.74"E

szeroko$¢:

52°53'00.52"N

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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Zat. 2. Widok plonow pomlarowych
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.
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