STAROSTA  CIEGHANOWSKI

RSD.6222.13.2014

Ciechandw, 2014-11-24
DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

= art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0. o.
ul. Tysiaclecia 18, 06 — 400 Ciechandw o zmiane pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do
spalania paliw o nominalnej mocy 106,71 MW Cieptownia Centralna, udzielonego decyzjg
Starosty Ciechanowskiego z dnia 14.07.2006 r. znak ROS.I.7645-1/1-2/06 (zmienionego
decyzjami z dnia 01.07.2010 r. znak RSD.7645/1-3/10, z dnia 13.03.2014 znak
RSD.6222.1.2014 i z dnia 24.04.2014 r. znak RSD.6222.4.2014)

orzekam

zmieni¢ za zgoda stron decyzje Starosty Ciechanowskiego z dnia 14.07.2006 r. znak
ROS.1.7645-1/1-2/06 zmieniong decyzjami z dnia 01.07.2010 r. znak RSD.7645/1-3/10, z
dnia 13.03.2014 znak RSD.6222.1.2014 i z dnia 24.04.2014 r. znak RSD.6222.4.2014
udzielajaca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy
106,71 MW Cieptownia Centralna, prowadzonej przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w
Ciechanowie Sp. z 0. o. ul. Tysigclecia 18, 06 — 400 Ciechandw, w nastepujacy sposob:

W punkcie II.1. Rodzaj i parametry instalacji zdanie o tresci:
Centralna Cieptownia - instalacja objeta pozwoleniem zintegrowanym osigga nominalng
wydajnos¢ cieplng 85,59 MW, przy mocy nominalnej 106,71 MW,

otrzymuije brzmienie:

Centralna Cieptownia - instalacja objeta pozwoleniem zintegrowanym osigga nominalng

wydajnos¢ cieplng 85,33 MW, przy mocy nominalnej 106,64 MW.

W punkcie I1.3. Rodzaje i parametry urzadzen wchodzacych w skiad instalacji.

Tabela II1.2.1. Charakterystyka i parametry zainstalowanych kottdw otrzymuje brzmienie:

| Typ kotla |WR-25-M| WR-25 | WR25 | OR-10 | OR-10 | OR-10 |
Charakterystyka i parametry zainstalowanych zrodel
Numer kotla 1 2 3 1 2 3
Oznaczenie KW 1 KW 2 KW 3 KP 1 KP2 KP 3

Rodzaj otrzymywanego

ek goraca woda para technologiczna




Typ kotla WR-25-M| WR-25 | WR-25 | OR-10 | OR-10 | OR-10
Charakterystyka i parametry zainstalowanych zrodel
Nominalna moc cieplna 29.00 | 29.07 [ 29.07 | 6,50 | 6,50 [ 6,50
[MW] Lacznie instalacja 106,64 MW
Nominalna wydajnos¢ cieplna | 23,00 I 23,26 | 23,26 I 5,217 l 527 | 5,27
[MW] Lacznie instalacja 85,33 MW
Maksymalne cisnienie 1.6 2.0 2.0 1.6 1,5 16
robocze [Mpa]
n 3 o ——
Tetpetat Wi, pecy 150 155 155 210% 210% 210%
na wylocie [ 'C]
Pojemnos¢ wodna [m’] 17 12 12 9,07 9,17 9,17
P OWIG"ZC]lFIfg?g"Ze“’a’“a 1408 | 12972 | 12972 | 5366 | 5366 | 363.9
Sprawnosc [%] >85.5 30 80 81 81 81
Temp. spalin za kotlem [K] | 393-433 443 443 433 433 433

Punkt IIL.2.4. Ukiad odpylania spalin skiada sie: otrzymuje brzmienie:

Spaliny z kottéw wodnych wyciagane sa przez dwa wentylatory spalin z kazdego kotta, a z
kottow parowych przez jeden wentylator spalin.
+ Kociot wodny WR-25-M Nr 1
- Dwa multicyklony przelotowe — typ MCP-3x5x@315;
- Dwie baterie bicyklonu — typ BC-8x@850;
- Dwa komplety filtrow workowych — typ FP -128/2,5/176;
- Skutecznosc¢ catego uktadu odpylania — 98%;
+ Kotty wodne WR-25 Nr 2 i Nr 3 — po 12 cyklonéw C 41 D 1120 kazdy, o skutecznosci
93,6%;
+ Kotty parowe OR-10 Nr 1, Nr 2 i Nr 3 — po 3 cyklon C 41 D 1120 kazdy, o skutecznosci
92,9%.
Pyt ze zbiornikow kazdej instalacji odpylania kierowany jest rurami zasypowymi, za pomocg
przenosnikdw do odzuzlaczy, a nastepnie na plac sktadowy zuzla (mieszanki popiotowo —
zuzlowej).

Punkt III.2.1. Rodzaje i ilosci odpadow wytwarzanych w wyniku funkcjonowania
instalacji Cieptowni

Tabela: Odpady inne niz niebezpieczne, pkt 16 o tresci 17 04 07 metale niezelazne 5,0
Mg/rok
otrzymuje brzmienie: 17 04 07 mieszaniny metali 5,0 Mg/rok.

)



Punkt IV.3.1. Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw oraz sposoby
gospodarowania nimi

podpunkt: Sposoby gospodarowania odpadami

Tabela: Odpady inne niz niebezpieczne, pkt 16 o treéci metale niezelazne 17 04 07

otrzymuje brzmienie: mieszaniny metali 17 04 07.

Punk IV.2. Rozktad czasu pracy zrodet hatasu otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa zrédta Czas pracy zrodla
i Multicyklony przelotowe, bicyklony i filtry workowe vasdzierik — kwiecier
kotta WR-25-M Nr 1

2. | Cyklony C41 D 1120 kottdw WR-25 Nr 2 i Nr 3 pazdziernik — kwiecien
3. | Cyklony C41 D 1120 kottow OR -10 Nr 1, Nr 2 i Nr 3 | caly rok

4. | Wentylatory wentylacji ogdinej caty rok

5. | Zespdt: silniki + wentylatory odciagu pazdziernik — kwiecien
6. | Zespdt: silniki + wentylatory odciggu caty rok

7. | Urzadzenia naweglania caty rok

8. | Urzadzenia odzuzlania caty rok

9. | Czerpnie powietrza caty rok

10. | Spycharki i tadowarki zmiennie w porze dnia

Punkt V.1. Parametry paliwa wykorzystywanego w instalacji otrzymuje brzmienie:

Rodzaj paliwa miat wegla kamiennego
Zawartosc siarki <0,8%

Wartos¢ opatowa > 22,0 Ml/kg
Zawartos¢ popiotu: < 20,0%

Pozostata tres¢ decyzji nie ulega zmianie.
Uzasadnienie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. ul. Tysiaclecia 18,
06 — 400 Ciechandéw wystapito z wnioskiem z dnia 27.10.2014 r., o zmiane pozwolenia



zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy 106,71 MW Cieptownia
Centralna, udzielonego decyzjq Starosty Ciechanowskiego z dnia 14.07.2006 r. znak
ROS.1.7645-1/1-2/06 (zmienionego decyzjami z dnia 01.07.2010 r. znak RSD.7645/1-3/10, z
dnia 13.03.2014 znak RSD.6222.1.2014 i z dnia 24.04.2014 r. znak RSD.6222.4.2014).

Informacja o wniosku w przedmiotowej sprawie zostata umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o Srodowisku na stronie BIP Starostwa Powiatowego w
Ciechanowie.

Pismem z dnia 05.11.2014 r. znak RSD.6222.13.2014 Starosta Ciechanowski zgodnie z
art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 ze zm.), przekazat zapis wniosku 0 zmiane pozwolenia zintegrowanego w wersji
elektronicznej ministrowi wiasciwemu do spraw srodowiska.

Analizujgc przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie bedag
powodowac znaczgcego zwiekszenia oddziatywania instalacji na srodowisko i nie mieszcza sie
w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Whnioskowane zmiany wynikajg gtdéwnie ze zmiany parametrow eksploatacyjnych
okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowej modernizowanego kotta wodnego
WR - 25 Nr 1, ktory otrzymuje nowe oznaczenie WR-25-M Nr 1. Prowadzone przez Zaktad
inwestycje okreslone sa w Planie rozwoju Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w zakresie
zaspokajania obecnych i przysztych potrzeb cieplnych w latach 2013 — 2017.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Ciechanowie, za posrednictwem Starosty Ciechanowskiego w terminie 14

dni od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o.
ul. Tysigclecia 18, 06 — 400 Ciechandéw
2. ajaad
Do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00 — 922 Warszawa )
2. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura WIOS w Ciechanowie
ul. Strazacka 6, 06 — 400 Ciechandw
3. Prezydent Miasta Ciechandw
Pl. Jana Pawta II 6, 06 — 400 Ciechandw

Za wydanie niniejszej decyvzji wniesiono oplatg skarbowq w wysokosci 253.00 =1 w dnia 28.10.2014 r
przelewem na konto. Potwierdzenie wplaty w aktach sprawy.

Zalgeznik do ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. = 2012, poz. 1282 ze zm.) oraz
rozporzqdzenie Ministra Finanséw = dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. Nr
187, poz. 1330).






